






Приложение №1

Перечень выявленных дефектов

Входная группа

Полы:

 1. Зазоры между плинтусами и поверхностью покрытия пола
из керамических плиток(керамогранита)
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Полы:

 2. Зазоры между плинтусами и поверхностью
ламинированного покрытия пола
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Стены:

 3. Отклонение ширины откоса более 3 мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

 4. Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Входная дверь:

 5. Видимые дефекты лицевых поверхностей полотна и
коробки входной двери(царапины, ржавчина)
 ГОСТ 31173-2016 (0 фото)

 6. Дверь закрывается с заеданием
 ГОСТ 31173-2016 (0 фото)

Санузел

Полы:



 7. Уступы между смежными керамическими плитками более
1 мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Стены:

 8. Отклонение плоскости облицовки более 2мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Стены:

 9. На окрашенных поверхностях имеются подтеки краски,
полосы, пятна
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Межкомнатные двери:

 10. Перепад лицевых поверхностей межкомнатных дверей,
устанавливаемых в одной плоскости
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)

Комната

Полы:

 11. На поверхности плинтуса ПВХ имеются видимые
дефекты(царапины и пятна)
 ГОСТ 19111-2001 (0 фото)

 12. Прогиб ламинированного напольного покрытия более
2мм
 СП 29.13330.2011 (0 фото)

Стены:

 13. Отклонение ширины откоса более 3 мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Оконные блоки ПВХ:



 14. Отклонение оконного блока от вертикали более 3 мм на
всю высоту
 ГОСТ 30971-2012 (0 фото)

Комната 2

Полы:

 15. Прогиб ламинированного напольного покрытия более
2мм
 СП 29.13330.2011 (0 фото)

Стены:

 16. Отклонение стены от вертикали более 4мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Межкомнатные двери:

 17. Перепад лицевых поверхностей межкомнатных дверей,
устанавливаемых в одной плоскости
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)

Оконные блоки ПВХ:

 18. Створки закрываются с заеданием
 ГОСТ 30674-24 (0 фото)

Не закрывается левая створка окна.

Кухня

Полы:

 19. Неровные швы, отклонения ширины межплиточного шва
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Полы:



 20. Зазоры между плинтусами и поверхностью
ламинированного покрытия пола
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

 21. Прогиб ламинированного напольного покрытия более
2мм
 СП 29.13330.2011 (0 фото)

Стены:

 22. На поверхностях, оклеенных обоями имеются видимые
дефекты: загрязнения, замятины, отслоения
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Оконные блоки ПВХ:

 23. Отклонение оконного блока от вертикали более 3 мм на
всю высоту
 ГОСТ 30971-2012 (0 фото)

 24. Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 30673—2013 (0 фото)

Санитарно-технические системы:

 25. Повреждение ЛКП радиатора
 ГОСТ 9.032-74 (0 фото)

Оконные блоки ПВХ:

 26. Дефекты лицевых поверхностей профилей
 ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 30673—2013 (0 фото)

Санитарно-технические системы:

 27. Повреждение ЛКП радиатора
 ГОСТ 9.032-74 (0 фото)

 28. Приборы отопления установлены с отклонением от
горизонтали
 СП 73.13330.2016 (0 фото)



На всех окнах не установлены капельники.
Все окна сильно загрязнены, возможны дефекты.
На всех радиаторах не установлены терморегуляторы.

Балкон/Лоджия

Стены:

 29. На окрашенных поверхностях имеются подтеки краски,
полосы, пятна
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Загрязнение внешнего остекления

Санузел 2

Полы:

 30. Уступы между смежными керамическими плитками
более 1 мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Стены:

 31. Отклонение ширины межплиточного шва более 0,5 мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

 32. Отклонение плоскости облицовки более 2мм
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Стены:

 33. На окрашенных поверхностях имеются подтеки краски,
полосы, пятна
 СП 71.13330.2017 (0 фото)

Межкомнатные двери:

 34. Зазоры в местах неподвижных соединений более 0,3мм
ГОСТ 475—2016 (0 фото)



 35. Перепад лицевых поверхностей межкомнатных дверей,
устанавливаемых в одной плоскости
 ГОСТ 475—2016 (0 фото)
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ДОКУМЕНТАЦИИ»
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Яблочкин Дмитрий Анатольевич

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений

в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий

и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Яблочкин Дмитрий Анатольевич, адрес
места жительства (регистрации): 117218, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, дом 41, корп.1, кв.55 –
включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и
проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – ПИ-158216.

А. О. Кожуховский
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